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Technikkanal zum

HKW / Sporthalle

(kompletter Verlauf

s. BT 8/9)

1V

2V

4V

6V

8V

18V

16V

14V

20V

19V

17V

15V

13V

12V

11.1V

11V

10V

9.1V

9V

8.2V

8.1V

7V

5.1V

5V

3V

BRH 1.33

BRH 1.33

/

12 Stg.

15.7 30

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

141.0 m²

NN

U1.311.1

97.3 m

1.86 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

9.9 m²

WC H

U1.315.3

13.6 m

2.50 m

Fliesen

Gk-Decke glatt

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

Vorraum WC H

U1.315.1

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

2.7 m²

PuMi

U1.317

6.8 m

Fliesen

Gk-Decke glatt

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

86.3 m²

NN

U1.319

41.6 m

2.73 m

Estrich

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

16.0 m²

NSHV

U1.325

16.5 m

2.73 m

Estrich

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

33.8 m²

Lager

U1.327.1

24.5 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

41.8 m²

Archiv Nepo

U1.326

26.0 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.8 m²

Admin / Serverraum

U1.327.2

21.4 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

99.5 m²

Werkstatt Segelflugverein

U1.203

43.5 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

20.1 m²

Werkstatt

U1.202

17.9 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

4.7 m²

Brennofen

U1.207

8.7 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

4.7 m²

UV

U1.210

8.7 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

22.0 m²

GHVT BT 2

U1.206

18.8 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

377.1 m²

Lüftungszentrale

U1.305

111.1 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

768.9 m²

Fahrradkeller

U1.205

158.4 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

13.0 m²

Treppe

U1.470.1

16.5 m

2.61 m

Spaltklinker Best

F90-Spritzputz Best

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

27.3 m²

Flur

U1.460.1

27.5 m

2.61 m

Spaltklinker Best

F90-Spritzputz Best

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

20.7 m²

Flur

U1.328

25.1 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

25.6 m²

Flur

U1.200

27.4 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.5 m²

Flur

U1.110.1

21.0 m

2.61 m

Spaltklinker Best

F90-Spritzputz Best

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

13.0 m²

Treppe

U1.120.1

16.5 m

2.61 m

Spaltklinker Best

F90-Spritzputz Best

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.5 m²

Flur

U1.130.1

21.0 m

2.61 m

Spaltklinker Best

F90-Spritzputz Best

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.6 m²

Abstellraum

U1.131

24.1 m

1.56 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.6 m²

Abstellraum

U1.121

24.1 m

1.56 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.6 m²

Abstellraum

U1.111

24.1 m

1.56 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.6 m²

Abstellraum

U1.471

24.1 m

1.56 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

21.6 m²

Abstellraum

U1.461

24.1 m

1.56 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

9.4 m²

Technik

U1.209

13.0 m

2.53 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

602.6 m²

Kriechkeller

U1.204

250.7 m

1.47 m

Stahlbeton roh

Mineralwolle kaschiert

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

1455.9 m²

Kriechkeller

U1.472

425.0 m

1.60 m

Stahlbeton roh

Mineralwolle kaschiert

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

1592.5 m²

Kriechkeller

U1.122

439.2 m

1.60 m

Stahlbeton roh

Mineralwolle kaschiert

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

4.7 m²

Lager

U1.208

8.7 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

4.7 m²

Lager

U1.211

8.7 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

11.6 m²

Aussentreppe

U1.213

15.4 m

1.88 m

Betonfertigteile

-

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

11.7 m²

Aussentreppe

U1.201

15.4 m

1.88 m

Betonfertigteile

-

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

36.3 m²

Rampe

U1.250

37.9 m

1.88 m

Betonfertigteile

-

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

11.7 m²

Aussentreppe

U1.329

15.4 m

1.88 m

Betonfertigteile

-

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

25.6 m²

Flur

U1.212

27.4 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

20.8 m²

Flur

U1.320

28.3 m

2.73 m

Estrich

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

336.7 m²

Fahrradkeller

U1.304

125.7 m

2.63 m

Spaltklinker Best

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

12.7 m²

SiBel

U1.323

14.6 m

2.73 m

Estrich

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

8.8 m²

SAA

U1.322

12.9 m

2.73 m

Estrich

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

6.9 m²

BMA

U1.321

10.9 m

2.73 m

Estrich

Beton roh-Anstrich

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

0.6 m²

TA

U1.110.T2

4.2 m

2.68 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

U1.110.T2

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

1.7 m²

TA

U1.120.T2

5.5 m

3.00 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

U1.120.T2

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

0.6 m²

TA

U1.130.T2

4.2 m

2.68 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

U1.130.T2

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

0.6 m²

TA

U1.460.T2

4.2 m

2.68 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

U1.460.T2

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

1.7 m²

TA

U1.470.T2

5.5 m

3.00 m

Stahlbeton roh

Stahlbeton roh

U1.470.T2

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

4.2 m²

FL-Sch.

U1.460.T3

8.8 m

1.93 m

Stahlbeton roh

-

U
1

.
4

6
0

.
T

3

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

FL-Sch.

U1.470.T3

U
1

.
4

7
0

.
T

3

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

5.0 m²

Aufzugunterfahrt

U1.110.3

9.0 m

1.93 m

Stahlbeton roh

-

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

5.0 m²

Aufzug

U1.460.3

9.0 m

1.93 m

Stahlbeton roh

-

U1.460.3

110 Stellplätze

344 Stellplätze
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-1.88

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

8.0 m²

Flur

U1.120.2

11.8 m

2.61 m

Spaltklinker Best

F90-Spritzputz Best

F:

U:

Li.H.:

B:

D:

8.0 m²

Flur

U1.470.2

11.8 m

2.61 m

Spaltklinker Best

F90-Spritzputz Best

DD vorh.

Mensa (nicht unterkellert)
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F:

U:

Li.H.:

B:

D:

22.7 m²

Flur

U1.313.1

26.3 m

2.50 m

Steinzeug

Stahlbeton roh

T30-RS

T-U1.305

T30-RS

T-U1.305

T30-RS

T-U1.305

T30-RS

NA

T-U1.305

T30-RS

T-U1.328

T30-RS

T-U1.461

T30-RS

T-U1.304

T30-RS

NA

T-U1.304

T30-RS

NA

T-U1.304

T30-RS

T-U1.320

T30-RS

T-U1.325

T30-RS

T-U1.320
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T-U1.322

T30-RS

T-U1.319

T30-RS

T-U1.313.2

T30-RS

T-U1.471

T30-RS

T-U1.470.2

T30-RS

T-U1.461

-RS

NA

T-U1.328

--RS

NA

T-U1.328

T30-RS

T-U1.327.2

T30-RS

T-U1.327.2

T30-RS

T-U1.326

T90-RS

T-U1.205

-

NA

T-U1.250

T30-RS

T-U1.205

T30-RS

T-U1.205

T30-RS

T-U1.205

T30-RS

T-U1.203

T30-RS

T-U1.202

-

NA
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-RS

NA
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-RS
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UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER

BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34 10.1977

GRUND-

LAGE

MODERNISIERUNG SCHULZENTRUM COESFELD

SZ COE

GRUNDRISS KG  - BLATT 1 / 3

GRUNDRISS KG 1/3

A201

A201

18395

18395

BT 1 U. 2

EG = ±0.00 OKFF = 82.30 ü. NHN

ENTWURF

DIPL. ING. ARCH. M. SCHEFFER

INGENIEUR INGENIEUR

STADT COESFELD

MARKT 8

48653 COESFELD

----

SSP AG

LISE-MEITNER-ALLEE

30

44801 BOCHUM

STADT COESFELD

MARKT 8

48653 COESFELD

1:100

1320 x 900

02

sko

12.09.2018

sko

19.03.2020

-

Schwimmbad

Holtwicker Straße

B

a
h
n
l
i
n
i
e

BT 1

BT 2

BT 3

BT 4

BT 8
BT 9

BT 8

BT 7

BT 5

Mensa

Schul-

haus

BT 6

LEGENDE

G GELÄNDE

D DECKE

SICHTMAUERWERK NEU/BESTAND

WANDBEKLEIDUNG NEU

SPERRSCHICHT NEU/BESTAND

DÄMMUNG NEU/BESTAND

ERDREICH NEU/BESTAND

BETONFERTIGTEILE NEU/BESTAND

UZ UNTERZUGTROCKENBAUWAND NEU/BESTAND

REGENROHRRR

ABBRUCH

UNBEWEHRTER BETON NEU/BESTAND

STAHLBETON NEU/BESTAND

MAUERWERK NEU/BESTAND

WÄNDE BESTAND

T90 FEUERBESTÄNDIGE TÜR

T30 FEUERHEMMENDE TÜR

RS RAUCHSCHUTZTÜR

.../S SANITÄR

.../L LÜFTUNG

UNTERKANTE

OBERKANTE

VORDERKANTE

FERTIGFUSSBODEN

ROHFUSSBODEN

BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF

DECKENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

ELEKTRO

HEIZUNG.../H

.../E

FD

WS

WD

DD

BRH

RF

FF

VK

OK

UK

F90 BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG

F30 BAUTEIL FEUERHEMMEND

BABW BAUTEIL BAUART EINER BRANDWAND

BW BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

XXX

BA BODENABLAUF

REGENROHRRR

LRB

LAMELLEN-RAFFSTORE IM BEST./NEU

LRN

DSSS

DS DICHTSCHLIESSENDE TÜR

DICHT- U. SELBSTSCHLIESSENDE TÜR

HINWEIS:

DARGESTELLTE MÖBLIERUNG IST NUR EXEMPLARISCH!

ABSTÄNDE UND MÖBLIERUNG (TISCHGRÖSSEN) ENTSPRECHEN  Z. T. NICHT DER GÜLTIGEN ASR / GUV.

Blatt 1 Blatt 2

Blatt 1 Blatt 3

Blatt 3

Blatt 2

DATUM NAME
ÄNDERUNG

INDEX

Aufzughalt KG, Dezentrale Lüfter, TA-Schächte, BS Türen, WC, Nutzerw. Segelflug 11.02.2020 SKO 01

Anpassungen nach Präsentation Entwurf bis Abgabe LPH 3, Branschutz, Nutzerwünsche 19.03.2020 SKO 02
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